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1. APRESENTAGAO

O presente plano de emergéncia e fuga visa da FACULDADE SINOP busca descrever orientagdes e
procedimentos a ser seguida por toda a comunidade académica e visitantes do prédio da nossa instituigo quando
da ocorréncia de principios de incéndio, sinistros e ameagas externas. O plano de emergéncia e fuga de nossa
instituigao atende plenamente todos os requisitos e instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros do estado de Mato
Grosso. Nesse sentido, esse plano apresenta em seu Anexo A a planta baixa sinalizada com a identificagdo da
iluminagéo de emergéncia, rota de fuga e localizagdo dos extintores. Para mais, 0 anexo B, identifica-se o alvara
de conformidade do corpo de bombeiro.

2. FINALIDADE

Este trabalho pretende informar a toda comunidade académica e visitantes de nossa Instituigdo — Unidade
Residencial Florenga e Unidade Aquarela das Artes, sobre os procedimentos a serem adotados para a prevengo
de sinistros e 0 combate dos mesmos em seus principios.

Nos da FACULDADE SINOP, acreditamos que se os colaboradores tiverem conhecimentos basicos sobre
prevengdo de incéndios, certamente desenvolverdo comportamentos preventivos de modo a evitar as condigées
que levam ao fogo.

Tais providéncias proporcionaro eventos sem surpresas desagradaveis, capazes de causarem panico e
ferimentos nos presentes.

A todos envolvidos neste trabalho cabera o aperfeicoamento, objetivando tornar-se qualificado para o
exercicio de suas atividades, objetivando as oportunidades em alcangar um ambiente com o méaximo de
seguranga.

O nosso Plano de Emergéncia e Fuga tem por objetivo a preparagao e organizagio dos meios existentes
para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes em caso de ocorréncia de uma situag&o perigosa, nomeadamente
de incéndio.

O presente Plano de Emergéncia e Fuga € elaborado na base dos riscos de incéndio e de panico da
Unidade Residencial Florenga e Unidade Aquarela das Artes, uma vez que as ocorréncias resultantes de outras
situagdes perigosas, nomeadamente catéstrofes naturais como terremoto e alerta de bomba tém consequéncias
semelhantes; contudo, no que se refere ao risco de terremoto sdo apresentadas no presente Plano algumas
disposigdes particulares.

2.1 Vigéncia do Plano de Emergéncia e Fuga

Considerando-se a alteragdo de leis, decretos e normas, e ainda, 0 entendimento do panorama geral de
todas as legislagdes e normas técnicas, é importante definir um prazo de vigéncia para este documento, a fim de
garantir sua adequagao as exigéncias legais vigentes.
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Desta forma, considera-se adequado determinar uma vigéncia de dois anos para este documento,

acompanhando a validade do Alvara Laudo Seguranga Contra Incéndio e Panico ASCIP CBMMT expedido por
érgdo competente.

3. OBJETIVOS
Preparar e organizar meios existentes para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes em caso de
ocorréncia de uma situagao perigosa, nomeadamente de incéndio.

4. PROCEDIMENTO DE MANUTENGAQ

Nos da FACULDADE SINOP, entendemos que uma das condigdes essenciais para se garantir a eficacia
e eficiéncia de um Plano de Emergéncia e Fuga é a sua correta e perfeita atualizagéo.

Desta maneira, para sua eficacia e eficiéncia, é indispensavel que sejam comunicadas previamente aos
responsaveis pelo Plano de Emergéncia e Fuga de nossa instituicao (Responsavel de Brigada e componentes da
CIPA) quaisquer alteracdes ao nivel das condigdes fisicas da edificacéo ou da organizagao dos meios humanos
afetos a seguranga; de entre as situages passiveis de exigir atualizag&o do Plano, das quais destacamos:

a. AlteragOes a compartimentagdo do edfficio;

b. Alteracdo significante do contingente da populago flutuante e/ou fixa:

¢. Modificagdes nas vias de acesso ao edificio;

d. Alteragbes nas saidas e vias de evacuagio;

e. Instalagdo de novos equipamentos técnicos;

f. AlteragGes na sinalizagéo interna da instituigéo;

g. Alteragao do numero ou composigao da equipe afeta a seguranga €;

h. Organizagéo do sistema de seguranga.

Assim, caso haja a ocorréncia de alteragdes o Responsavel da Brigada devera proceder a atualizagdo do
Plano de Emergéncia e Fuga, realizando todas as mudangas necessarias, bem como, todas as atualizagdes e
alteragOes efetuadas ao Plano de Emergéncia e Fuga deverdo ser comunicadas aos detentores de exemplares do
mesmo.

5. INSTRUCOES DIRIGIDAS AQ PESSOAL COMBATENTE (BRIGADISTAS) DA INSTITUICAQ

Estas instruges dirigem-se especialmente aos brigadistas de nossa instituicdo de ensino, para
conhecimento e colaboragdo em sua aplicag&o. Em termos gerais sdo as sequintes:

a. Soar 0 alarme ao perceber o sinistro;

b. Socorrer as pessoas que se encontrem em perigo imediato;

¢. Dar o alarme a Diregdo Geral e Dirego da instituigo e aos outros servidores:

d. Dar ou confirmar o alerta ao corpo de bombeiros;

e. Iniciar o combate ao foco de incéndio com os meios de intervengao existentes;

f. Evacuar o local, encaminhando toda a comunidade académica e visitantes para o exterior (ponto de

— 3

encontro);

q

|
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g. Verificar a desocupag&o efetiva dos locais, fechando atras de si todas as portas;

h. Auxiliar os bombeiros nas operagdes de combate e rescaldo, procedendo a eventual desobstrugéo dos
acessos e pontos de penetrag&o e indicando a localizagdo e extenséo exata do sinistro.

A seguir, a Figura 1 demonstra o Esquema de Intervengdo em caso de Incéndio:

| ncisoo |

v
L DETECCAO
v
RECONHECIMENTO INFORMACAO A DIRECAO ’

v
l ALARME GERAL ]—b{ CORTES DE ENERGIA

v

[ ALERTA |

v
[ EVACUACAO I
v
J SOCORRO |
v
[ COMBATE - (1° Interveacio) }
v

’ APOIO A0S BOMBEIROS 1

l COMBATE DO CORPO DE BOMBE[ROS l

v
RESCALDO

6. DESCRIGAQ DA PLANTA
6.1. Planta
Escolar: prédio constituido de salas de aulas, laboratorios, auditorios, gabinetes e garagem.

6.2. Localizacdo Unidade Residencial Florenga

Area: Urbana

Enderego: Rua Carine n° 11, Residencial Florenga, Sinop/Mato Grosso.

Vizinhanga: Bairro Residencial com baixa densidade populacional, edificagdes com alturas e dimensdes
diversas.

Distancia do Corpo de Bombeiros: 8,3 km - 4° Batalhdo do Corpo de Bombeiros Militar- Rua Jodo
Pedro Moreira de Carvalho Lot. Menino Jesus II, Sinop - MT, 78557-165.

Previsdo de tempo de deslocamento: 14 (quatorze) minutos

Auxilio Externo: Corpo de Bombeiros, SAMU.

6.3. Construcéo
Estrutura de Alvenaria.

6.4. Dimensoes
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Area Total: 20.985,72 m?
Area por pavimento: térreo

Namero de Pavimentos: 3

6.5. Ocupagdo
E4 - Escolas Profissionais em Geral
F5 — Local de reunido de publico (auditorios)
G2 - Garagem com acesso de publico e sem abastecimento

6.6. Populagdo
Populagéo Fixa: 5.000 - prevista
Técnicos administrativos: 138
Docentes: 155
Alunos: 2.539
Terceiros: 500

6.7. Horario de Funcionamento
07h30 as 22h30

6.8. Pessoas com deficiéncia
5

6.9. Riscos Existentes
Incéndio
Produtos Quimicos
Gases

6.10. Recursos Humanos
Brigada de Incéndio e CIPA

6.11. Recursos Materiais
Extintores de incéndio portateis, sistemas de hidrantes, iluminag&o de emergéncia, alarme de incéndio,
saidas de emergéncia e sinalizagdo de placas fotoluminescente.

7. SITUAGOES DE SINISTROS

E toda e qualquer ocorréncia que venha pbr em risco a integridade fisica dos servidores e alunos,
instalagdes e o patriménio, como: incéndios, explosGes, vazamentos de gases ou de liquidos inflamaveis, [/
desabamentos, vendavais, tempestades ou atentados de terceiros.

n
|
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7.1. Incéndio

Principios de incéndios ou incéndios de pequeno porte (Nivel P) devem ser combatidos de imediato pelo
servidor da area (Brigadista ou ndo), utilizando os recursos disponiveis no local para a eliminagéo do fogo com
utilizag&@o de extintores até a normalizagéo da situag&o.

Caso o incéndio atinja proporgdes maiores (Nivel M), e possa estender-se para outros setores proximos
ao local da ocorréncia, ou com potencial para isso, a Brigada de Incéndio deve ser acionada através do Alarme de
Incéndio ou telefone, para que com recursos de pessoal e materiais, possa normalizar a situagdo. Se o incéndio
nao for controlado e crescer podendo atingir o Nivel G, mesmo estando atuando toda a Brigada de Incéndio,
tambem deve ser acionado o Corpo de Bombeiros via telefone 193.

Para o Nivel P ou M a utilizagdo de extintores manuais, deverdo ser suficientes para normalizar a situagéo.

Jaem Nivel G, onde o fogo ndo pode ser controlado em seu inicio por combate com extintores manuais,
& necessario o corte do fornecimento de energia elétrica e demais materiais combustiveis como gases ou liquidos
inflamaveis da &rea sinistrada, a montagem de linhas de mangueiras para combate ao fogo e resfriamento dos
setores ndo atingidos pelo mesmo.

7.2. Acidente com Pessoa
Acidente envolvendo pessoas devem ser de imediato atendidos por componente da Brigada de Incéndio
mais proximo até a chegada da equipe do SAMU, a qual assumira a lideranga da ocorréncia.
Acidentes de trabalho envolvendo servidores técnicos administrativos e docentes deverdo ainda informar
a chefia imediata para emissao da CAT/SV.
Em caso de acidente:
Mantenha a calma, ndo toque nem deixe tocar na vitima, ndo lhe dé nada a beber;
Informe imediatamente ao chefe;

v

v

v Suprima imediatamente a causa do acidente;

v Chame os meios de socorro externos: Ambulancia, Bombeiros etc;
v

Mantenha a calma, ndo se esquega de indicar corretamente aos servigos externos os seguintes
elementos;
o Nome da entidade;
o Enderego;
o Nome da Vitima;
o Natureza do acidente;

o Estado da vitima;

7.3. Abandono de area

Proceder ao abandono da area parcial ou total, quando necessario, conforme comunicagdo
preestabelecida, conduzindo a populagao para o ponto de encontro.

O abandono de &rea devera ser realizado em caso de:

— 0
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* Incéndio
* Exploséo ou risco de, por exemplo, vazamento de gas.
* Acidentes que oferegam inseguranga as pessoas.

8. NIVEIS DE SINISTRO
Para classificar a gravidade das situagdes de sinistros para atuag&o da brigada de incéndio, s&o utilizados
0S seguintes niveis:

8.1. Pequeno Porte - Nivel P
E a situagdo caracterizada por pequenos eventos que, combatidos com recursos humanos e materiais
disponiveis no local ou em alguma area do Campus, fica restrita a &rea da ocorréncia.

8.2. Médio Porte - Nivel M

E a situag&o que necessita de recursos humanos e materiais de areas de apoio para o atendimento da
ocorréncia, atingindo ou com o potencial de atingir outros setores ou areas.

Havendo o entendimento por parte do coordenador da brigada de incéndio deverdo ser acionados os
recursos externos, Corpo de Bombeiros (193) e SAMU (192).

8.3. Grande Porte - Nivel G
Ea situagao que exige a mobilizagdo de recursos humanos e materiais disponiveis e recursos humanos
e materiais de entidades externas, Corpo de Bombeiros (193), SAMU (192).

9. APOIO ORGAOS EXTERNOS

O Corpo de Bombeiros e/ou outros drgdos locais devem ser acionados imediatamente, preferencialmente
por um brigadista, e informado do seguinte:

* nome do solicitante e 0 nimero do telefone utilizado;

* enderego completo, pontos de referéncia e/ou acessos;

* caracteristicas do sinistro, local ou pavimento e eventuais vitimas e seus estados.

O Corpo de Bombeiros e outros 6rgéos, quando da sua chegada ao local, devem ser recepcionados
preferencialmente por um brigadista, que deve fomecer as informagdes necessarias para otimizar sua entrada e
seus procedimentos operacionais.

10. ALARME

Sinal sonoro, que tem como finalidade, informar os ocupantes que deverdo sair dos setores e salas de ‘
aula, seguindo o fluxo de saida conforme rota de fuga indicada pelas placas fotoluminescentes e balizadores de Ck
emergéncia, direcionando para o ponto de saida mais proximo. /

10.1. Alerta
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Acionado o sinal de alarme de incéndio devera ser informado o sinistro imediatamente para que a brigada

| de incéndio entre em ag&o e sejam acionadas as forgas externas Corpo de Bombeiros e SAMU.

11. COMUNICADOR
Efetuara as ligagbes telefonicas pertinentes. Ao soar o alarme, devera se deslocar imediatamente ao

«

|

i ponto de encontro e apresentar-se a Reitoria ou responsavel solicitando autorizagdo para retornar a edificagdo e
| fazer os devidos contatos se necessario ou fazé-lo através de um celular no proprio ponto de encontro. Lista de
|

telefones de emergéncia, tais como:

| e ~ CONTATOS TELEFONICOS - AUTORIDADES e
l Corpo de Bombeiros T | T — 193 T
| SAMU 192 |
Policia Militar 190
“ Hospital Regional de Sinop (66)3531-2120
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (66)3520-3400

12. CORTE DE ENERGIA ELETRICA =
Em caso sinistro, sera feito de imediato, corte de energia, quer nos quadros parciais, quer no quadro geral
do predio.

13. CORTE DE GAS |

Em caso de emergéncia sera feito, de imediato, corte de gas na central de gases. [

| 14. ROTAS DE FUGA |

Trajeto a ser percorrido em passo rapido do local onde esteja a pessoa até o ponto de encontro.

Todos os pavimentos sdo dotados de portas de saida de emergéncia no final dos corredores com saida
direta para area externa. Em todos os andares, existem iluminagao de emergéncia, e placas fotoluminescentes
! indicando conforme localizagéo o sentido de fuga, que tem o objetivo de encaminhar os ocupantes de maneira
mais rapida e segura para o exterior do prédio.

15. PONTOS DE ENCONTRO

Local previamente estabelecido, onde serdo reunidos todos os servidores, professores, estudantes, e
outras pessoas que estejam em visita a instituigao.
Espago amplo e seguro fora do prédio, que depois de realizado o abandono do prédio, 0s ocupantes da

¢

16. EQUIPE DE PRIMEIRA INTERVENGAOQ =

edificagao deverdo reunir-se, conforme Pontos de Encontro anexos.
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Equipe composta por integrantes da Brigada de Incéndio que tem como objetivo as seguintes fungdes:

Observar condi¢des de uso e manutengéo dos equipamentos de combate a incéndio;

Confirmar situagdes de emergéncias na area de atuagao;

Observar meios de extingdo de fogo (extintores e hidrantes);

Utilizar os sistemas de combate a incéndio, extintores e mangueiras em caso de sinistro. Auxiliar os

ocupantes no abando da edificagdo em caso de sinistro.

17. EQUIPE DE SEGUNDA INTERVENGAO
Equipe composta por integrantes do Corpo de Bombeiros, SAMU. Em casos de emergéncia de médio e
grande porte.

18. ISOLAMENTO DE AREA
A area sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergéncia e evitar
que pessoas nao autorizadas adentrem ao local.

19. INVESTIGAGAO

Apds o controle total da emergéncia e a volta a normalidade, incluindo a liberagéo do pelas autoridades,
o Coordenador da Brigada deve iniciar o processo de investigagdo e elaborar um relatorio, por escrito, sobre o
sinistro e as agdes de controle, para as devidas providéncias.

20. SIMULADOS

Devem ser realizados exercicios simulados de abandono de &rea, com a participagdo de toda a
populagdo, a cada 12 meses. Imediatamente apos o simulado, deve ser realizada uma reunido extraordinaria com
a brigada de incéndio para avaliagdo e corregdo das falhas ocorridas. Para o simulado deverao ser utilizados os
formularios para desenvolvimento do simulado Anexo C e Avaliagdo do Simulado Anexo D.

21. INSTRUCOES PARA 0S AMBIENTES
Afixar nos ambientes ou Quadro Mural estas orientagdes

Evacuagao

v Ao ouvir o sinal de alarme (toque de campainha muito prolongado), seguir as instrugdes do
brigadista da tua secéo;

v Nao se preocupe com os materiais ou objetos. Deixa-0s sobre as mesas, sai e feche a porta;

v Siga os sinais de saida em siléncio. N&o corra

v Siga sem panico. N&o volte atras;

v Nao pare na aporta de saida. Esta deve estar livre:

v

Siga para o local que o Brigadista te indicar, para se apurar que ndo falte ninguém.

Em Caso de Incéndio

}

¢
) 1 ’ %
/™~




P T
\ FAS'P, PLANO DE EMERGENCIA E FUGA

v Perante um incéndio mantenha sempre a calma e tenha bom senso em tudo em suas agdes;
v Se 0 fogo & pequeno, trata de apagé-lo com os meios que tens ao teu alcance se foi treinado (a)
para tal;
Se nao conseguires dominar o fogo, feche a porta e solicite ajuda aos colaboradores.
Avise rapidamente a diregdo da brigada da ocorréncia do fogo;
Se o fogo se prender &s tuas roupas, ndo corra. Jogue-se no chao e rola sobre si proprio.
Se ouvir uma explos&o, jogue-se no chéo e proteja a nuca com os bragos;

LR

Perante a fumaga, proteja a boca e o nariz com um pano. Caminhe agachado. Junto ao solo ha
local com menos fumaga;
v Se a fumaga te impedir a fuga, anuncie a tua presenca e aguarde socorro.

12 o %
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CREA-MT

Pagina 1/2
ART DE OBRA/SERVICO

1220230096152

1. Responsavel Té
BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 1214203612
Registro: 32996

Redqgistro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
Rua: AVENIDA MAGDA CASSIA PISSINATTI E RUA GRACILIANO RAMOS

Complemento: ENDEREGO AVENIDA MAGDA CASSIA PISSINATTI, N° 69 -
BAIRRO RESIDENCIAL FLORENGA E RUA GRACILIANO RAMOS

DAS ARTES
Cidade: SINOP UF: MT
Contrato: @

Valor: R$ 5.000,00

Agdo Institucional:

Bairro: RESIDENCIAL FLORENA E AQUARELA

CPF/CNPJ: 04.051.404/0001-65
Numero: SN

Pais: Brasil

CEP: 78.550-000

Cefebrado em: 26/05/2023

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA

3. Dados Obra/Servigo

Data de Inicio: 26/05/2023
Tipa Proprietario: PESSOA JURIDICA

Finalidade: COMERCIAL

Proprietario: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA

Logradouro Bairro Nimera Complemento Cidade Coordenada
AVENIDA MAGDA CASSIA PISSINATTI E RUA RESIDENCIAL FLORENA E SN ENDEREGCO AVENIDA SINOP MT BRA 78.550-000 011°51'00.00" S
GRACILIANO RAMOS AQUARELA DAS ARTES MAGDA CASSIA 055°30'00.00" O

PISSINATTI, N° 69 -

BAIRRO

RESIDENCIAL

FLORENCA E RUA
GRACILIANO RAMOS

Previsao Términa: 26/05/2024 Cadigo:

CPFICNPJ: 04,051.404/0001-65

4. Atividades Técnicas

——————— 6. Declaragoes

atividades profissionais acima relacionadas.

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as

l.——?. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem vardadairas as informaches acima.

Local

Nasimads d forma 2

BRUNO RODRIGUES DO3 O
AOORIGUE 5 SANT! TIN5
SANTOS:03721529103 pragaimlopibi o il

037.215,291-03 - BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

04.051.404/0001-65 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA

Valor ART: RS 96,62 Registrada em 26/05/2023 Valor Pago: R§ 96,62

9. Informagé:
A ART é valida guando guitada, mediante ap ta¢do do comprovante do
to ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea=mt.org.br ou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Carmetiy Ryl d Enguuis n Aot de

i Cavase

Nosso Numero: 140000000010919690

CREA-MT
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - J ART DE OBRA/SERVICO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Servico Complemento Quantidade Unidade
Construgdo Civil - Edificagdes

Laudo de acessibilidade de edificagio para fins comerciais 32.527,6100 metro quadrado
Construgao Civil - Instalagbes de Prevengio e Combate a Incéndio

Laudo de sinalizacdo de emergéncia em edificagdo 32.527,6100 metro quadrado

Laudo de prevengio e combate a incéndio e panico 32.527,6100 metro quadrado
Eletrotécnica - Instalacoes Elétricas

Laudo de instalacdes elétricas em baixa tensdo para fins comerciais 32.527,6100 metro quadrado
Paisagismo - Organizacao Paisagistica ]

Laudo de acessibilidade de arquitetura paisagistica 32.527,6100 metro quadrado
Prevencao e Controle de Riscos - Seguranca e Conforto nas Edificacdes

Laudo de sinalizagio de emergéncia 32.527,6100 metro quadrado

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes

8. Declaragoes

icas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade pr nas

ati pr is acima relacionad:

9. Informag

7. Entidade de Classe

4 Alant;

apr cdo do comprovante do

A ART é vilida te guando qui

to ou éncia no site do Crea.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

/ contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Loca

Avhvadhu e futing diglial jut 3RUNG
UDHGLIES D05 SANTOS-03721529103

037

data

www crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br

04.051.404/0001-65 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA

lel: (65)3315-3000

GREA-MY |

Valar ART: RS 96,62 Registrada em 26/05/2023

Valor Pago: R§ 96,62

Nosso Nomero: 140000000010319690
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FASIP_

Mantida pela FACULDADE SINOP
Portaria de Credenciamento, MEC n® 2.479 de 21/11/2001, publicada no DOU de 06/12/2001. Portaria de Recredenciamento, MEC n® 293 de 06/03/2017, publicada
no DOU de 07/03/2017.

1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1. APRESENTAGAO
1.1.1. Mantenedora

DADOS DA MANTENEDORA
NOME | SOCIEDADE EDUCIONAL UNIFAS LTDA
CNPJ 04.051.404/0001-65
NATUREZA JURIDICA Pessoa juridica de direito privado com fins lucrativos - Sociedade Civil
MUNICIPIO Sinop
ESTADO Mato Grosso
CODIGO DA MANTENEDORA | 1270
1.1.2. Mantida
DADOS DA MANTIDA
NOME FACULDADE SINOP
SIGLA FASIP
ENDEREGO Avenida Magda Cassia Pissinatti, n® 69 - Bairro Residencial Florenga e Rua
Graciliano Ramos, Lote 78D-B, Aquarela das Artes.
MUNICIPIO Sinop
ESTADO Mato Grosso
SITE www.fasipe.com.br
Portaria de Credenciamento, MEC n® 2.479 de 21/11/2001, publicada no DOU
ATOS REGULATORIOS de 06/12/2001. Portaria de Recredenciamento, MEC n® 293 de 06/03/2017,
publicada no DOU de 07/03/2017.
CODIGO DA IES 1934

Responsavel Técnico: Bruno Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil, Registro junto ao CREA n® MT032996
ART de Laudo n°® 1220230096152

Aprovado em 03/04/2023
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